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Numunenin Laboratuvara Ulasma
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Aciklamalar .

Remarks Sebeke Suyu

Deneyin Yaptdigx Tarih Arahd _

Date of Test 19.01.2021-21.01.2021
Raporun Sayfa Sayisi 2

Number of pages of the report

Deney laboratuvar: olarak faaliyet gdsteren DENCEV Denizli Cevre Kalite Laboratuvary, TURKAK' tan AB-0235-T ile TS EN
ISO/IEC 17025:2012 standardina gire akredite edilmistir.

DENCEV Denizli Cevre Kalite Laboratuvar: accredited by TURKAK under registration number AB-0235-T for TS EN ISC/IEC 17025:2012 as test laboratory
Tiirk Akreditasyon. Kurumu(TURKAK) deney raporlarnin tammnmas: konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve Uluslararas
Laboratuvar Akreditasyon Birligi(JLAC) ile karsilikh taninma antlasmasnn imzalamistir.

The Turkish Accreditation Acenicy(TURKAK) is signatory to the muliilateral agreements of the European co- opemtzon Jor the Accredztatron(EA) and of the
International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation qf test reports

Deney ve/veya lgiim sonuglari, genigletitmis Sletim belirsizlikleri (olmas: halinde) ve deney metotlar1 bu sertifikanin tamamlayier kisme
olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The testing and/or measurement results, the unceriainties (if’ appltcab!e) with confidence probability and fest methods are given on the following pages, which are
part of this report,

Miihiir/Kase Yaymmlandig Deney Personeli Laboratuvar Birim Sorumiusu
Seal Tarih Person in Charge of Test Deputy Head of the Testing Laboratory
- Issué Date Tarih:Date
[i27.01.2021 . Ulkii KANBAKAN M@f\ Ibrahim KOSE
L TLHSE Uz Biyolog Su Yénetim Sube Midiiri V.
Jeoloji Mihendisi

Yasemin F.ZEYBEK
Saghk Teknikeri i_,

Ayse Zisan DURAN
Kimyager
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Not [:letkenlik 25°C “de dlgilen degerdic
3. DEGERLENDIRME (4ssessment) :17.02.2005 tarih ve 25730 sayih Resmi Gazete’de yayimlanan
Sular Hakkinda Y6netmelik” gereZi numune analize alinan parametreler bakimmdan uygundur.

ACIKLAMALAR;

o analiz i Larafindim 'y aitt T ve bagka bir amagls kullumlamaz,

feslim edilen ve deneyi yapil
imi o i belil, % ve kabul edific ve hataly st

mumuneyl altna ajttiv. Loboranr:ara gelen aumunelér metodumna uypua 2

L Water Testing Report

1. NUMUNE BILGILER] (Sample Information)

Numunenin Ahnma Tarihi/Saati

Date / Time of Sampling 19.01.2021

Numunenin Almma Sekli

Methods of Sampling Anlik

N i balaj Sekli/Al i . .

P;;z;;z;g;z ]: o?n?;fgam;?gfl Kap /Miktar Muhiirsiiz /Steril Plastik 500 ml, / Cam 300 mL

in Al : . s o

?;nl:;’lil;egnll;;i‘::mdlgl Yer Organize Sanayi Bolge Mudiirligi - Sebeke

Numuneyi Alan Kisi/Kurum "

The Person/Instute Who Did The Sampling Umer SEN tarafindan alinmugtir,

Numuneye Uyguianan Islemler

The Operations That Are Applied To The Test Sampies )

Numuaenin Gelis Sekli N ..

Procedure of Sampling Soguk Zincir.
2. OLCUM/ANALIZ SONUCLARI (Analysis Results)

Parametre Birim - Metot Sonug - Yonetmelik Sinir Degerleri
Parameter Unit Method Result The Regulation Limits

Koliform* Kob/100m? | TS EN ISO 9308-1 0 0

E.coli* Kob/100m] TS EN ISO 9308-1 ‘ 0 ¢

Enterokok* Kob/100mi TS EN ISC 7899-2 0 _ 0

pH* pH Birimleri SM 4500-H'B 6,63(16,9°C) >6,5ve<95

Hetkenlik* psfem SM2510B 925 2500

Bu_lamkl:k* NTU SM2I130B 0,71 Tiiketicilerce Kabul Edilebilir
. Hach Lange Kit

Amonyum mg/L Yontem, <0,02 0,5

Renk - Organoleptik Metot Renksiz Tiketicilerce Kabul Edilebilir
Tat -. Organoleptik Metot - Tatsiz Tiketicilerce Kabul Edilebilir

Koku - ' Organoleptik Metot ~ Kokusuz Tuketicilerce Kabul Edilebilir

. Hach Lange
Toplam Sertik %Fs Kit Yontemi 11,19 )
Kurgun (Pby* ne/l TSENISO 11885 <4,5006 10
fsletme fgi Metot

Arsenil* pgl | (DENCEV-1IM-01) 6,5608 10,
L ICP-OFES Hidriir
NOTLAR (Notes)

“Insani Tiiketim Amaglr

Analiz yaplan mimunede; mmune olyuaden tabo ,
Numune ite ilgili kisf ve kunumlar yukanis belictilen hususlan kabul emis sayahr,
Numuas Al Prosadind/Sampling methods : Nurmne Y6uetim Proseddcd (P 17) TS EN
Gevre gartlanEmionmental condions : -.
Girils ve yorumlar/Opinicos and inlerpritations ; -
Ferapat heyany Disclaimer : -,
Karar Kuralinn a1k taoirDefin ticn of Desision Rule: Uyguntuk Beyum verilifcen “Basit Kabul” kurl uygulanmugtr,
i kkemeler, tarmaler iti devitdions, or exclusions from the {esi method: -
r)le istir Reslis obtained ffom ihe extemal suppdier iboratery arc marked (744

lizler TURKAK tarafindan shredite edilmighr. (*) micked tests aceredited iy TURKAK.

otarak al igh ile garmm somueunda bulunan degardir ve 7495 ormunda
The reparted expanded uncentainty of is statedt wacentainy of multiplied by the coverage faeior k=2, which for 4 somal
asafimalar kot Kolond Gluturan Birim., TREDY (T aketicilerce Yabul odilebific ve herbang bir wrcrmal degigin yok
+Bu aealiz raporu, sadscs laboratiara gelon numbieyi temsl eder vs baska bir nmagls bullzndamaz,
-Analiz yapilan numenede; Rumune olnundan laberauyarimiza toslmine kadar ola pmsedtlerin ve bukimas igeatn g ve paramatrelsin belickenmesinde teknik ve hukuki sorumtuluk numuneyi tlane oitie,
edilmez,
-DENCEY, bu rapory, mgterinin iza olmadan dyoral yehistira goisteremez ve pojallamaz,
- Numuoe ife ilgil{Kisi ve kurumlar yukanda bolirtilen bususlon kabol A s4y3hr.
~Hile sgarali paramelyler krettitasyon kapsmundade.
~Boyu renkii olarak yazlmig clan ansliz somglan ilglli mevzust limilleri digndadir.

~Rupor mumamsnn somodg yer atan R harfi raporun revize olduun belictir,

istenen grup ve

150 19458/ TS 1SO 5667-11 /T$ EN IS0 5667-6/ TS 180 $667.5 /T8 EN 150 5667-3/ TS 6291

Dency
Clmas, o da dig tedarikg; lab el edil §
Dency il¢ il ag klamalarithe testing sxplanation : () igaretl ana
B dit: i g0 bel isizlig, standan belirs! i

Rovenilirlik saglamaktader.

toa gov

Pr

Laboratuvara gelen mimuneler motoduna uygun alinmg kabul edifiz ve hatalt aliman nununeterden mesuliyet kabul

mesuliyet kabu) edilmez.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni ofmadan kismen kopyalanip godaltifamaz. Imzasiz ve mihirsiiz raporlar gegersizair.
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