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Rapor Numarası 
Report  No D21/373 

Müşterinin Adı/Adresi 
Customer Name / Address 

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Yaşar Öncan Cad.No:1 Honaz  / 
DENİZLİ 

Numune Numarası 
Sample  No 21/S-00070 

Numunenin Adı ve Tarifi ve Durumu 
Name,identity and condition of test item İçme ve Kullanma Suyu 

Numunenin Laboratuvara Ulaşma 
Tarihi The date of receipt of the sample 09.02.2021 

Açıklamalar 
Remarks Şebeke Suyu  
Deneyin Yapıldığı Tarih Aralığı 
Date of Test 09.02.2021– 11.02.2021 
Raporun Sayfa Sayısı 
Number of pages of the report 2 
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı, TÜRKAK' tan AB-0235-T ile TS EN 
ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edilmiştir.  
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı accredited by TÜRKAK under registration number AB-0235-T for  TS EN ISO/IEC 17025:2012 as test laboratory 
Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarnın tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası 
Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasnıı imzalamıştır. 
The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the 
International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports 
Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı 
olan takip eden sayfalarda verilmiştir. 
The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages, which are 
part of this report. 
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   SU ANALİZ RAPORU 
                                                               Water Testing Report 
1. NUMUNE BİLGİLERİ (Sample Information) 
Numunenin Alınma Tarihi/Saati 
Date / Time of  Sampling 09.02.2021 
Numunenin Alınma Şekli 
Methods of Sampling  Anlık 
Numunenin Ambalaj Şekli/Alındığı Kap/Miktarı  
Packaging/Cap/Amount of Sampling Mühürsüz  /Steril Plastik 500 mL / Cam 300 mL 
Numunenin Alındığı Yer 
Sampling Point Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Şebeke 
Numuneyi Alan Kişi/Kurum 
The Person/Instute Who Did The Sampling Ömer ŞEN  tarafından alınmıştır. 
Numuneye Uygulanan İşlemler 
The Operations That Are Applied To The Test Samples - 
Numunenin Geliş Şekli 
Procedure of  Sampling Soğuk Zincir. 

2. ÖLÇÜM/ANALİZ SONUÇLARI (Analysis Results) 
Parametre 
 Parameter 

Birim 
Unit 

Metot 
Method 

Sonuç 
Result 

Yönetmelik Sınır Değerleri 
The Regulation Limits 

Koliform* Kob/100ml TS EN ISO 9308-1 0 0 

E.coli* Kob/100ml TS EN ISO 9308-1 0 0 

Enterokok* Kob/100ml TS EN ISO 7899-2 0 0 

pH* pH Birimleri SM 4500-H+B 7,15(19,60C) ≥6,5 ve ≤9,5 

İletkenlik* µs/cm SM 2510 B 938 2500 

Bulanıklık* NTU SM 2130 B 0,79 Tüketicilerce Kabul Edilebilir 

Amonyum  mg/L Hach Lange Kit 
Yöntemi <0,02 0,5 

Renk - Organoleptik Metot Renksiz Tüketicilerce Kabul Edilebilir 

Tat - Organoleptik Metot Tatsız Tüketicilerce Kabul Edilebilir 

Koku - Organoleptik Metot Kokusuz Tüketicilerce Kabul Edilebilir 

Toplam Sertlik 0Fs 
Hach Lange  
Kit Yöntemi 

 
11,96 - 

 
NOTLAR (Notes) 
Not 1:İletkenlik 25ºC ‘de ölçülen değerdir  
3. DEĞERLENDİRME (Assessment) :17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı 
Sular Hakkında Yönetmelik” gereği numune analize alınan parametreler bakımından uygundur. 
 
AÇIKLAMALAR: 
Bu analiz raporu sadece müşteri tarafından laboratuvara teslim edilen ve deneyi yapılan numuneye aittir ve başka bir amaçla kullanılamaz.  
Analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara  gelen numuneler metoduna uygun alınmış kabul edilir ve hatalı alınan numunelerden mesuliyet kabul edilmez. 
Numune ile ilgili kişi ve kurumlar yukarıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır. 
Numune Alma Prosedürü/Sampling methods : Numune Yönetim Prosedürü  ( P 17) TS EN ISO 19458/ TS ISO 5667-11 /TS EN ISO 5667-6/  TS ISO 5667-5 /TS EN ISO 5667-3/ TS 6291 
Çevre şartları/Environmental conditions : -. 
Görüş ve yorumlar/Opinions and interpretations : - 
Feragat beyanı/Disclaimer : -. 
Karar kuralının açık tanımı/Definition of Decision Rule: Uygunluk Beyanı verilirken “Basit Kabul” kuralı uygulanmıştır. 
Deney yönteminden eklemeler, çıkarmalar ve sapmalar/additions to, deviations, or exclusions from the test method:  - 
Olması durumunda dış tedarikçi laboratuvardan elde edilen sonuçlar (***) ile işaretlenmiştir./Results obtained from the external supplier laboratory are marked  (***) 
Deney ile ilgili açıklamalar/the testing explanation : (*) işaretli analizler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. (*) marked tests accredited by TURKAK. 
Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. 
-Kısaltmalar: kob: Koloni Oluşturan Birim, TKEDY:Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok 
-Bu analiz raporu, sadece laboratuara gelen numuneyi temsil eder ve başka bir amaçla kullanılamaz. 
-Analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara  gelen numuneler metoduna uygun alınmış kabul edilir ve hatalı alınan numunelerden mesuliyet kabul 
edilmez. 
-DENÇEV, bu raporu, müşterinin izni olmadan üçüncü şahıslara gösteremez ve çoğaltamaz. 
- Numune ile ilgili kişi ve kurumlar yukarıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır. 
-*ile işaretli parametreler Akreditasyon kapsamındadır. 
-Koyu renkli olarak yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. 
-Rapor numarasının sonunda yer alan R harfi raporun revize olduğunu belirtir. 


