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Rapor No
Report No

: 220431 Rapor Tarihi:
Report Date

04.04.2022

Müşterinin Adı / Adresi
Customer Name / Address

: DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Yaşar Özcan Cd. No:1, 20330 Denizli Osb/Honaz/Denizli

Numune Alınan Yerin Adı /Adresi
Sample Retrieved Place / Address

: DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Yaşar Özcan Cd. No:1, 20330 Denizli Osb/Honaz/Denizli

Analiz Amacı / Numunenin Cinsi
Purpose of Analysis / Sample Type

: Özel Talep / İçme Suyu

Numuneyi Alan
Sample Retriever

: MEGALAB MÜH. LAB. HİZM. LTD. ŞTİ.

Numunenin Alındığı Nokta / Koordinatlar
Sample Retrieve Location / Coordinates

: OSB Şebeke / ­ | ­

Numune Alınma Tarihi / Saati
Sample Retrieve Date / Time

: 22.03.2022 10:30

Numune Alma Standartı / Yöntemi
Sample Retrieve Standart / Method

: ­ / Anlık Numune

Numuneye Uygulanan İşlem
Chemicals Applied to Sample

: Soğuk Zincir

Numunenin Miktarı / Ambalajı / Mühür No
Sample Amount / Package / Seal No

: 2,5 L /

İlgili Mevzuat / Tablo No
Legislation / Table No

: Kullanma Suyu İlave Parametreler, Kullanma Suyu Paket

Açıklamalar
Description

:

Numune Kabul Tarihi / Saati
Sample Accept Date / Time

: 23.03.2022 16:00

Analize Başlama / Bitiş Tarihi
Analys's Start / Complete Date

: 23.03.2022 / 28.03.2022

1

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Megalab Müh. Tic. Ltd. Şti, TÜRKAK'tan AB ­0707­ T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 ­2017 standardına göre

akredite edilmiştir.

Akreditasyon Kurumu  (TÜRKAK)  deney  raporlarnın  tanınırlığı  konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği  (EA)  ile  çok  taraflı  Anlaşma  ve Uluslararası  Laboratuvar

Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda

verilmiştir.

Mühür
Seal

Tarih
Date

Laboratuvar Sorumlusu
Laboratory Responsible

Laboratuvar Müdürü
Technical Manager

04.04.2022

Melda ASILKAN Ülkü Ülken

Bu  rapor,  laboratuarın  yazılı  izni  olmadan  kısmen  kopyalanıp  çoğaltılamaz.  Bu  rapor  5070  sayılı  kanununa  göre  güvenli  elektronik  imza  ile  imzalanmıştır.  İmzasız  ve
karekodsuz raporlar geçersizdir. Karekodu okutup raporu doğrulatmak bu raporun sunulduğu kurumun sorumluluğundadır.Sonuçlar sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
Bakanlık logosu olmayan raporlar çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.
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Kullanma Suyu İlave Parametreler

Parametre Analiz Sonucu Sınır Değer 
Anlık Numune

Analiz Metodu

Toplam Sertlik (mg/l) 12 ­ SM 2340 C

Arsenik (mg/l) 0,0075 0,01 EPA 200.7

Kurşun (mg/l) <0,005 0,01 EPA 200.7

Kullanma Suyu Paket

Parametre Analiz Sonucu Sınır Değer 
Anlık Numune

Analiz Metodu

Toplam Koliform (CFU/100 ml) 0 0 TS EN ISO 9308­1

E.COLİ (CFU/100 ml) 0 0 TS EN ISO 9308­1

Enterekok (Fekal Streptokok) (CFU/100
ml)

0 0 TS EN ISO 7889­2

İletkenlik (μs/cm) 464 2500 SM 2510 B

pH 7,38 6,5­9,5 TS EN ISO 10523

Koku Uygun Tüketicilerce kabul edilebilir ve
herhangi bir anormal değişim yok.

Organoleptik

Renk Uygun Tüketicilerce kabul edilebilir ve
herhangi bir anormal değişim yok.

Organoleptik

Bulanıklık Uygun Tüketicilerce kabul edilebilir ve
herhangi bir anormal değişim yok.

Organoleptik

Amonyum (mg/l) <0,06 0,5 SM 4500­NH₃ F

"*" Akreditasyon ve Bakanlık Yeterlilik Belgesi kapsamındaki deney metotlarıdır.

"Y" Sadece Bakanlık Yeterlik Belgesi kapsamındaki deney metotlarıdır.

"A" Akreditasyon Belgesi kapsamındaki deney metotlarıdır.

"**" Tedarikçi sözleşmesi kapsamında Akredite ve Yeterlilik Belgesi olan laboratuvara yaptırılan deneylerdir. Arsenik, Kurşun parametrelerinin analizi Segal
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı  laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Toplam Koliform, E.COLİ, Enterekok (Fekal Streptokok) parametrelerinin analizi
AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.

Numuneler, TS EN ISO 5667­3 Su Kalitesi­Numune Alma­Bölüm 3: ‘’Numunelerin Muhafaza ve Taşıma Kuralları’’ çerçevesinde max. 10 iş günü saklanır.

"1" Uygulanabilir/gerekli olduğu durumlarda çevre şartları, feragat beyanı, metottan sapmalar, görüş ve yorumlar burada açıklanır.

Bu Numune, analizi yapılmış olan parametreler açısından İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikteki sınır değerlere göre uygundur.
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Bu  rapor,  laboratuarın  yazılı  izni  olmadan  kısmen  kopyalanıp  çoğaltılamaz.  İmzasız  ve  mühürsüz  raporlar  geçersizdir.  Sonuçlar  sadece  deneyi  yapılan
numuneye aittir. Bakanlık logosu olmayan raporlar çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.
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