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16/03156 Test Report
Miisterinin Adi/Adresi DENIZLi 0.8.B.MUDURLUGU ATIKSU ARITMA TESISI

Customer Name / Address
Organize Sanayi Bolgesi DENIZLI

Numunenin Tiirii/Alimis Sekli ve Amaci Su
Sample Type/Sampling Method and Purpose

Numunenin Alindig Yer
Sampling Place

Numunenin Sektorii/Alt Sektor -
Sample Sector/Sub-Sector

Numunenin Alindigi Tarih ve Saat <
The Date of Sampling

Numuneye Uygulanan islemler
Ambalaj Durumu (Koruma,Miihiir,Etiket) | Korumasiz - Miihiirsiiz - Etiketli
Processes Applied to Sample

Packaging Status (Sample Protection, Seal, Label)

Numune Kabinin Cinsi / Numune Miktari

Type of Sample Vessel/Amount of Sample PE ~6L

Numunenin Kabul Edildigi Tarih ve Saat

The Date of Receipt of Test Item 31.03.2016 17:00

Numuneyi Teslim Eden Miisteri tarafindan teslim edildi.
Deliverer of the Sample

Aciklamalar Numuneden; Alkalinite-m, Alkalinite-p, Al, Amonyak, Cu, B, Hg, Fe, Fenol, F,
Remarks Fosfat, iletkenlik, Ca, Cl, Pb, Mg, Mn, Ni, Nitrat, Nitrit, pH, K, Na, SerbestKlor,
Siilfat, Siilfiir, Tp. Azot, Tp. Krom, Tp. Organik Karbon, Tp. Sertlik, Tuzluluk
parametreleri talep edilmistir. Miisteri Kodu: DOSBBLGIKDLLAS

Deneyin Yapildigi Tarih
Date of Test 31.03.2016 - 05.04.2016

Raporun Sayfa Sayisi

Number of Pages of the Report 3

Bu rapor yalmizea yukarida bilgileri verilen tesisin/firmanin bu numuneye ait 6lgiimleri icin gecerlidir. Deney ve/veya ol¢iim sonuglari, genisletilmis dlgiim belirsizlikleri (olmasi
halinde) ve deney metodlari bu raporun tamamlayicr kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. Bu raporda “TURKAK tan akredite degil” seklinde “b” ile isaretlenmis olan

deney sonuglari, TURKAK’tan alinmg akreditasyon kapsam dahilinde degildir. Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa
Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsihkh taninma antlasmasim imzalamigtir.

This report is valid only for the measurements of the mentioned company above. The testing and or measurement results, the unceriainties (if applicable) with confidence probability and test
methods are given on the following pages which are part of this report. In this report, the test result is marked with "b" means that "not accredited by TURKAK" and not within the scope of
acereditation.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the Luropean co-operation fort he Accreditation (EA) and of the International Laboratory
Accreditation (ILAC) fort he Mutual recognition of test reports.
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Bu rapor ilii\\n‘\iisjiﬁ)qj(g@tkﬁﬁi‘}gyfcnmistir. Laboratuvarin yazih izni olmadan™kopyalanip éogn' famaz. An nlson(:cfan, analizi yapilan ve raporda tamimlanan numuneye aigr.
Imzasiz ve miihurgj T orlar-Gecersizdir. Firma Yetkilisince alinan lerin ana porati Cevre MevZzuatina iliskin resmi islemlerde kullamilamaz.

Bu rapor Cevre Mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullamlamaz.

This report has been prepared as tvo copies. This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Analysis results only concern sample analyzed
and described in the report. Testing report without signature and seal are not valid. Company officer of the samples, analysis reports cannol be used in official transactions relating to
environmental legislation.
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S.K.K.Y. Tablo --
ANALIZI YAPILAN PARAMETRELER YONTEM BULUNAN | YONETMELIK
Analy=ed Parameters Method DEGER DEGERI*
Found Value Limit Value

m-Alkalinite™>? SM 2320B 440 mg/L -
p-Alkalinite™>® SM 2320 B 0 mg/L -
Aliiminyum (Al) EPA 200.7 <0,1 mg/L -
Amonyak SM 4500 NH; B,C <0,5 mg/L -
Bakir (Cu) EPA 200.7 <0,01 mg/L -
Bor (B) EPA 200.7 0,496 mg/L -
Civa (Hg) Isletme Igi Metot-1 <0,001 mg/L -
Demir (Fe) EPA 200.7 <0,04 mg/L -
Fenol SM 5530 B, D 0,170 mg/L -
Floriir (F) SM 4500 F B, D 1,97 mg/L -
Fosfat SM 4110 B <0,75 mg/L -
Tletkenlik SM 2510 B 2,72 mS/em -
Kalsiyum (Ca) EPA 200.7 253,40 mg/L -
Kloriir (Cl) SM 4110 B 520,819 mg/L -
Kursun (Pb) EPA 200.7 <0,02 mg/L -
Magnezyum (Mg) EPA 200.7 207,8 mg/L -
Mangan (Mn) EPA 200.7 <0,1 mg/L -
Nikel (Ni) EPA 200.7 <0,04 mg/L -
Nitrat(NO3 ) SM 4110 B 1,872 mg/L -
Nitrit (NOz ) SM 4110 B <0,1 mg/L -
pH SM 4500 H" B 7.10 -
Potasyum (K) EPA 200.7 7,128 mg/L -
Serbest Klor SM 4500-Cl G <0,1 mg/L =
Sodyum (Na) EPA 200.7 129,40 mg/L -
Siilfat (S04 ?) SM 4500 SO, *E 897.82 mg/L -
Siilfiir SM 4500 S? D <0,1 mg/L .
Toplam Azot SM 4110 B, SM 4500 Norg B <1,0 mg/L -
Toplam Krom SM 3030 K, EPA 200.7 <0,01 mg/L -
Toplam Organik Karbon ®*¢ SM 5310 B <5 mg/L -
Toplam Sertlik ™ SM 2340 C 916,0 mg/L CaCO3 -
Tuzluluk © SM 2520 B 1,3 %o -
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Bu rapor iki niisha.
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Bu rapor Cevre Mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.

an ve rapo da fammlanan numuneye aittir.

This report has been prepared as o copies. This report shall not be reproduced other than in full exceptwith the permission of the laboratory. Analysis results only concern sample analyzed
and described in the report. Testing report without signature and seal are not valid. Company officer of the samples, analysis reports cannot be used in official transactions relating to

environmental legislation.
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Deney Numarasi
16/03156

Deney Raporu
Test Report

(a: Cevre Analizleri On Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi Kapsami digindaki parametreler.)

(b; TURKAK tan akredite degildir.)

(c; Numuneyi alan kurum tarafindan yerinde 6lgiilen parametreler.)
(d: Isbirlikei laboratuvara yaptirilan parametrelerdir.)
(e: Tageron laboratuvara yaptirilan parametrelerdir.)

* Birden fazla tablo karsilastirmasi yapildiginda siitun arttirilir veya ayr1 tablolarda gosterilir.
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Bu rapor iki niisha olarak diizenlenmistir. Laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalanip ¢ogaltila Wuclan, analizi ydpilay’ ve rapord ‘tafumlandn numuneye aittir.
Imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir. Firma Yetkilisince alinan numunelerin analiz raporlari Cevre Mevzui iligkin resmi iglel de kullamlamaz.

Bu rapor Cevre Mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.

This report has been prepared as two copies. This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Analysis results only concern sample analyzed
and described in the report. Testing report without signature and seal are not valid. Company officer of the samples, analysis reports cannot be used in official transactions relating to

environmental legislation.
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TURK AKREDITASYON KURUMU TO 3 AR
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafindan akredite edilmis @
auiKa Laboratuvarlari S ENISONECTooE
Merkez st Deri Org. San. Bol. Dilek Sk. No:2/A Tuzla / ISTANBUL Tel: (0216) 446 91 22 Fax: (0216) 447 16 52
Laboratuvarlari Gebze Sh.: Yenikent Mah. 2402 Sk. No:17  Gebze / KOCAELI Tel: (0262) 721 41 41 Fax: (0262) 721 45 13
www.alkacevre.com.ir - alka@alkacevre.com.ir AB-0034-T

ANALIZ RAPORU

R-4809-2016-08

04.04.2016

' Telefon / Faks

: 02583718937

FIRMA BILGILERI
Adi : GUMUSSU ARITMA TESISLERI SAN. VE TIC. A.S.
Adresi : ZAFER MAH. DEGIRMEN CAD. NO: 41 GUMUSLER / DENIZLI

/ 02583717895

Numune Sayisi

Numune Alinma Tarih ve Saati
Numune Alma Noktasi
Numune Alnis Sekli

Numune Gelis Sekli(*)

Numune Miktari ve Ambalaj Durumu®”

Laboratuvara Gelis Tarih ve Saati

Rapor Numarasi

Vergi Dairesi / Numarasi : GOKPINAR / 425002 6487
Basvuru Tarihi / Numarasi : 01.04.2016 / T-4809-2016-07
NUMUNE BiLGIiLERI
Numune Cinsi” : Su
Numune Ad1” : 16/03156 Kodlu Numune
|

: Kargo - Miihiirli

(GUMUSSU 002962 Nolu Miihiir)

: 1 Adet 1L, 1 Ad. 500 mL Plastik Kaplarda

: 01.04.2016 15:19

Sahit Numune Durumu : Yok

Numune Numarasi : AS-010416-02
Analiz Baslangi¢ Tarihi : 04.04.2016
Analiz Bitis Tarihi : 04.04.2016
Rapor Tarihi : 04.04.2016

: R-4809-2016-08

F44D/24.05.2013-7

Alka Cevre Laboratuvarinin yazili onayi olmadan GUMUSSU ARITMA TESISLERI SAN. VE TIC. A.S.” ye ait olan bu rapor kismen veya tamamen
¢ogaltilamaz. Imzasiz ve miihursiiz raporlar gegersizdir. Deney sonuglari, sadece bu numuneyi temsil eder. Bu rapor Cevre Mevzuatina iliskin resmi islemlerde
kullanilamaz. 2 sayfa olan bu rapor, 3 niisha halinde hazirlanmistir.

172

@LIKa Laboratuvarlari Alka insaat Tekstil Elektrik

Cevre San. Tic. Ltd. Sti. kurulusudur.
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auika Laboratuvarlari TS EN ISO/IEC 17025

Merkez :ist. Deri Org. San. Bol. Dilek Sk. No:2/A Tuzla / ISTANBUL Tel: (0216) 446 91 22 Fax: (0216) 447 16 52
Laboratuvarlar: Gebze $b.: Yenikent Mah. 2402 Sk. No:17 ~ Gebze / KOCAELI Tel: (0262) 721 41 41 Fax: (0262) 721 45 13
www.alkacevre.com.ir - alka@alkacevre.com.ir AB-0034-T

R-4809-2016-08

Asagida verilen sonuglar, Laboratuvarimiza gelen ve R-4809-2016-08 numarali rapora ait olan Su (16/03156 Kodlu) 04042010

Numunesini temsil eder.

NUMUNE ANALIZ SONUCLARI
PARAMETRELER BiRIiM ANALIZ SONUCU ANALIiZ METODU
m-Alkalinite mgCaCOs/L 440 SM 2320 B
p-Alkalinite mgCaCOs/L 0 SM 2320 B
Toplam Organik Karbon mg/L <5 SM 5310 B

Analiz Metodu: SM:Standart Methods for Examination of Water and Wastewater 22th Edition 2012.

Bilgi (*): GUMUSSU ARITMA TESISLERI SAN. VE TIC. A.S. firmasi tarafindan hazirlanan numune analiz istek yazisindan

alinmistir.

-Bu rapor ¢evre Mevzuatina iligskin resmi islemlerde kullanilamaz.

LABORATUVAR SORUMLUSU | RAPORU HAZIRLAYAN RAPORU ONAYLAYAN
Mehmet ACIKGOZ Serafettin YILMAZ \
Tuzla f \

Tuzla Laboratuvar Y§

181

F .
Lm0 12 .
STANSUL,

\ &
’=/ i ’;is)’\_/\é\‘;{_
w IR 3\1 .

—

F44D/24.05.2013-7

Alka Cevre Laboratuvari'nin yazili onayi olmadan GUMUSSU ARITMA TESISLERI SAN. VE TIC. A.S.” ye ait olan bu rapor kismen veya tamamen ¢ogaltilamaz.

Imzasiz ve mhirsiz raporlar gegersizdir. Deney sonuglari, sadece bu numuneyi temsil eder. Bu rapor Cevre Mevzuatina iligkin resmi islemlerde kullanilamaz. 2 sayfa
olan bu rapor, 3 nusha halinde hazirlanmugtir.
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aLi<a Laboratuvarlari Alka insaat Tekstil Elektrik Cevre San. Tic. Ltd. Sti. kurulusudur.




