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Rapor No
ReportNo

Miisterinin adi/adresi
Customer name/address

Talep No
Order No

Numunenin Alindig) Tarih ve Saat

:23-04139
: DENIZLi ORGANIZE SAN. BOLGESI MUDURLUGU
: Denizli OSB Mah. Yasar Oncan Cad. No:1 HONAZ / DENizLi

:MIJR/S/23/1037-2

:21.09.2023 11:00

Sampling Date of the Sample

Numunenin Alinig Amaci : Ozel Talep

Sample Retrieve Purpose

Laboratuvar Kabul Tarih ve Saati :21.09.2023 18:00

The date of receipt of test item

Analiz Baslangig ve Bitis Tarihi :21.09.2023 - 25.09.2023

Start and End Dates of Analysis
Numunenin Cinsi :Su
Sample Type

Numunenin Alindig Yer : Sebeke

Location of the Sample

Numunenin Alinma Sekli : Anlik Numune

Sample Retrieve Way

Numune Koruma $ekli :2,5 L Plastik + 1,5 L Plastik HNO3 + 500 mL + 100 mL Cam HNO3 + 1,5 L Steril Kap + 500 mL + Soguk zincir

Preservation and Handling of the Sample

Numune Miihiir Numarasi : MJR:29955

Sample Seal Number

Numuneyi Alan Kisi / Kurum : MAJOR CEVRE COZUMLERi ARASTIRMA GELISTIRME LABORATUVARI

Sampler Company

Rapor Sayfa Sayisi :3
Report Page Count

Agiklamalar : Bu rapor Cevre Mevzuatina esas resmi islemlerde (cevre izni, i¢ izleme vb olarak) kullanilamaz.

Remarks o Ekler; isbirlikgi Rapor

Deney laboratuvari olarak faaliyet gosteren Major Gevre Coziimleri Arastirma ve Gelistirme Laboratuvari SAN.TIiC.A.S, TURKAK' tan AB-0942-T akreditasyon dosya numarasi ile TS EN
1ISO/IEC17025:2017 standardina gére akredite edilmistir.

Majér Gevre Géziimleri Aragtirma ve Gelistirme Laboratuvari SAN.TIC.A.S accredited by TURKAK under registration number AB-0942-T for TS EN ISO/IEC17025:2017 as test laboratory.

Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninirhg konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi
(ILAC) ile karsilikli tanima anlagmasi imzalamistir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve/veya 6lciim sonuglari, genisletilmis 6l¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Rapor Tarihi Numune Kabul ve Raporlama Laboratuvar Miidiirii / Tarih Onay Tarihi
Date Sample Acceptance and Reporting Laboratory Manager / Date Approve Date
29.09.2023 : . 29.09.2023
e-imzahdir e-imzahdir
Ceyda CEVIK Belgin YEL KORKUT

Yuksek Kimyager
29.09.2023

Kimya Teknikeri

Bu Rapor, Major Gevre Goziimleri Arastirma ve Gelistirme Laboratuvari SAN.TIC.A.$’ nin yazili onayi olmadan kismen veya tamamen kopyalanip, gogaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir. Raporda verilen
deney sonuglari belirtilen kod numarali numunelere aittir. Bu rapor, 5070 sayili Elektronik imza Kanunu kapsaminda elektronik olarak imzalanmistir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.The results belong to the tested sample.
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TS EN ISO 15587-1,
TS EN ISO 11885,

ANALIZ SONUGLARI
Parametre Deney Metodu Sonug Limit Deger
Parameter-Unit Test Method Test Result insani Tiiketim
Amagh Su Kriterleri
Ek-1

Toplam Sertlik (CaCoz mg/L) SM 2340 Cp 86 -
Serbest Klor (mg/L) SM 4500-CI- C* 0,6 -
pH** SM 4500-H* B* 6,8 6,5-9,5
iletkenlik** (us/cm) SM 2510 B* 400 0-2500
Bulaniklik (NTU) SM 2130 B* 0,37 TKEDY*** 1
Renk (Pt-Co) SM 2120 C* <5 TKEDY*** 1
Aliminyum (Al) (mg/L) TS EN ISO 15587-2, <0,05 0-0,2

TS EN ISO 15587-1,

TS EN 1SO 11885,
NitritTayini (mg/L) SM 4500-NO, - B* 0,005 0-0,5
Koku Fiziksel Uygun TKEDY*** 1
Amonyum Tayini (mg/L) SM 4500-NH; B* <0,1 0-0,5

SM 4500-NH; C*

SM 4500 NH3-F*
Demir (Fe) (mg/L) TS EN 1SO 15587-2, <0,025 0-0,2

TS EN ISO 15587-1,

TS ENISO 11885,
Escherichia Coli Sayimi+ (CFU/100 ml) TSENISO 9308-1, 0 0
Koliform Bakteri Sayimi+ (CFU/100 ml) TS EN ISO 9308-1, 0 0
Enterekok+ (kob/100 ml) TS EN ISO 7899-2, 0 0
Siilfit indirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarinin TS 8020 EN 26461-25 0 0
Aranmasi ve Sayimi+ (CFU/50 ml)
Arsenik (As) (mg/L) TS EN ISO 15587-2, <0,005 0-0,01

Bu Rapor, Majér Gevre Géziimleri Arastirma ve Gelistirme Laboratuvari SAN.TIC.A.$’ nin yazili onayl olmadan kismen veya tamamen kopyalanip, cogaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir. Raporda

verilen deney sonuglari belirtilen kod numarali numunelere aittir. Bu rapor, 5070 sayili Elektronik imza Kanunu kapsaminda elektronik olarak imzalanmistir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.The results belong to the tested sample.
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Limit degerlere uygunluk beyan(lar)i, uygunluk kararinin dayandigi 6lgiim sonuglarinin genisletilmis belirsizligi (k=2) igin %95 kapsama olasiligina

dayanmaktadir. Uygunluk beyaninda ILAC G8 Basit Karar Kurali esas alinmigtir.
Declarations of conformity with limit values are based on a 95% coverage probability for the expanded uncertainty (k=2) of the measurement results on which the conformity decision is
based. The declaration of conformity is based on the ILAC G8 simple decision rule.

+ Isbirlikgi laboratuvar tarafindan yaptirilmistir. isbirlikgi/Taseron: Escherichia Coli Sayimi, Koliform Bakteri Sayimi, Enterekok, Siilfit indirgeyen Anaerob
Bakteri (Clostridia) Sporlarinin Aranmasi ve Sayimi parametrelerinin analizi AYTB LABORATUVAR HIZM. A.S. laboratuvarinda gergeklestirilmistir.

+ Worked by the Collaborative Laboratory. Collaborative/Subcontractor; Analysis of Escherichia Coli Sayimi, Koliform Bakteri Sayimi, Enterekok, Siilfit indirgeyen Anaerob Bakteri
(Clostridia) Sporlarinin Aranmasi ve Sayimi parametrelerinin are realized by AYTB LABORATUVAR HiZM. A S. laboratory.

A: Akreditasyon kapsamindaki deney metodlaridir.

A: These are the test methods within the scope of accreditation.

* Akreditasyon ve Bakanlik Yeterlilik Belgesi kapsamindaki deney metodlaridir.

These are the test methods within the scope of Accreditation and Ministry Qualification.

** Bu Parametre Sahada él¢iilmiis ve tutanaga kaydedilmistir.

** These parameters are measured in the field and results are written to field report.

S.M.: Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater (2017) 23th.Ed.

Numune MJR.KY.PR.7.3 Numune Alma Prosediiriine gére tarafimizdan alinmistir.

Sample was retrieved according to MJR.KY.PR.7.3 sampling procedure by our laboratory.

1. *** Tiiketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal degisim yok.

Bu Rapor, Majér Gevre Géziimleri Arastirma ve Gelistirme Laboratuvari SAN.TIC.A.$’ nin yazili onayl olmadan kismen veya tamamen kopyalanip, cogaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir. Raporda
verilen deney sonuglari belirtilen kod numarali numunelere aittir. Bu rapor, 5070 sayili Elektronik imza Kanunu kapsaminda elektronik olarak imzalanmistir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.The results belong to the tested sample.
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