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! DOSE Igme Sube Suyu Sebekesi

2= Numunenin Kabul Tarihi / Saati

! Sofuk Zingir Numunenin Kabul Durumu
© Z,5/Lt PE Sise/Steril Kap Analize Baslama/Bitis Tarihi
S = SKKY Tablo No

Numunenin Alinma Tarihj / Saati

’ 04.12.2019

Denizli / TORKIYE

D26.11.2019 11:30
1 26.11.2019 19:00
I Mevzuat Kapsam Disinda
1 26.11.201¢ / 03.02.2019

YAPILAN ANALIZLER

ANALIZ sonucy

SINIR DEGER METOT

*Toplam Sertlik(mg 232 0 - SM 2340 C
CaCQ3/It) !
*pH 7,75 6,5-9,5 TS 1S0O 10523
“Kursun{mg/L) <0,01 0,010 SM 3111 B
“Iletkenlik(uS/cm) 854,0 2500 SM 2510 B
*Demir(mg/L) 0,12 0,2 SM 3111 B
*Ameonyum(mg/L) <0,086 0,5 SM 4500 NH3 F
**Toplam = . _
Koliform(cfu/100 mi) Ureme Olmad) 0 TS EN IS0 9308-1/ Membran Filtrasyon
"-*Enterckok(cfu/luo mi) Ureme Olmad, 0 TS EN ISO 7899-2/Membran Filtrasyon
**E. Coli(efu/100 mi) Ureme Olmad, 0 TS EN ISQ 9308-1/ Membran Filtrasyon
“AJUminyurn(mg/L) <0,06 0,2 TS ISO 10566/ Spektrofotometre
S , Tuketicilerce Kabul Edilebilir ve Herhangi Bir Anormal i,

Renk Uygun Dedisim Yok Organolaptik
— Tlketicilerce Kabul Edilabilir ve Herhangi Bir Anarmal ’ !
®*=Koku Uygun Degisim Yok Qrganocleptik
. Tlketicilerce Kabul Edilebilir ve Herhangi Bir Anormal Hhe

Bulaniklik Uygun Dedisim Yok Organoleptik
"’-'-‘Arsenik(mg,ff_) ] 0,009 0,010 ISC 15587 TS EN IS0 17294-1.2
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iliskin resmi islemlerde kullaniamaz,

** Onder Laboratuvar tarafindan analiz edilmistir,

% Akreditasyon kapsami dahilinde
TR Cinar Cevre Laboratuvar) tarafi
SM: Standart Methods for the Exami

nation of

dedildir.
ndan analiz edilmistir.
Water and Wastawater

SKKY: Su Kirliligi Kontroly Yonetmeligi
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deney raporiarinin taninmas konusunda Avrupa Akreditasyan BIrligi(EA) ve Uluslararas, Laboratuvar Akreditasyon
Birligi(1LAC) ile karsiikl taninma antlagmasing imzalamistir,
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Not: 1. Bu anaT‘i??:r,a Ore-t@oorativara gelan numuneyi temsil eder,

2, Bu rapor"a‘(’é’rspnugrari “tgalab Mihendislik Gida Banismanh

amagh tamam“@m&x Ismen

3. Rapor numarasinin basinda

4. Analizi yapilan numunede,

parametrelerin belirlenmesinde tekni

k Denetim
cogaltilamaz veva yayinlanamaz.

yer alan (R) harfi rapgrun glincellendidini belirtir,
numunenin alimisindan laboratuvarimza teslimine kadar olan
k ve hukuki serumiuluk numuneyi alana aittir,

5. Imzasiz ve mihirsiz raporlar gegersizdir,
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