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Test Report

Miisterinin Adi/Adresi
Customer Name / Address

DENIZLI 0.8.B.MUDURLUGU ATIKSU ARITMA TESISI

Organize Sanayi Bolgesi DENiZLi

Numunenin Tiirii/Alims Sekli ve Amaci
Sample Type/Sampling Method and Purpose

Atiksu

2 Saatlik Kompozit
i¢ izleme

Numunenin Alindig1 Yer
Sampling Place

Atiksu Aritma Tesisi Cikis

Numunenin Sektorii/Alt Sektor
Sample Sector/Sub-Sector

SKKY Tablo 19 (Bahk Biyodeneyi haric)
Karisik Endiistriyel Atik Sularin Alici Ortama Desarj Standartlar

Numunenin Ahndig1 Tarih ve Saat
The Date of Sampling

03.05.2017 13.15-15.15

Numuneye Uygulanan islemler

Ambalaj Durumu (Koruma,Miihiir,Etiket)
Processes Applied to Sample

Packaging Status (Sample Protection, Seal, Label)

Korumah - Miihiirlii (GUMUSSU003620) - Etiketli

Numune Kabinin Cinsi / Numune Miktar:
| Type of Sample Vessel/Amount of Sample

A.Cam,PE~5.0 L

| Numunenin Kabul Edildigi Tarih ve Saat
The Date of Receipt of Test Item

03.05.2017 17:20

Numuneyi Teslim Eden

Numune GUMUSSU A.S. CEVRE LABORATUVARI Numune Alim

Deliverer of the Sample Yetkilisi Evren AFYONLUOGLU tarafindan alinarak laboratuvarimiza
getirilmistir.

Aciklamalar Ekler: Sozlesme, Fatura (Fatura No: 0024414), Dekont

Remarks

Deneyin Yapildig: Tarih
Date of Test

03.05.2017 - 05.05.2017

Raporun Sayfa Sayisi
Number of Pages of the Report

2 sayfa + 4 EK
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Test Report
S.K.K.Y. Tablo 19-Karisik Endiistrivel Auk Sularin Alict Ortama Desarj Standartlar:
i YONETMELIK
ANALIZI YAPILAN e g B
D ADARNELITLT YONTEM BULUNAN DEGER DEGERI*
PARAMETRELER = e R T R T
‘Analy-e d Bariiimeiors Method Found Value Limit Value
a8 (2 Saatlik Kompozit)
Askida Katr Madde SM 2540 D 40,0 mg/L 200,0 mg/L
Bakir (Cu) EPA 200.7 <0,01 mg/L 3,0mg/L
Cinko (Zn) EPA 200.7 <0,04 mg/L 5,0 mg/L
Demir (Fe) EPA 200.7 0,37 mg/L 10,0 mg/L
Floriir (F) SM 4500 F B, D 1,135 mg/L 15,0 mg/L
Kadmiyum (Cd) EPA 200.7 <0,01 mg/L 0,1 mg/L
Kimyasal Oksijen Ihtiyact SM 5220 B 115,46 mg/L 400,0 mg/L
| [Krom™ SM 3500 Cr B <0,05 mg/L 0,5 mg/L
| | Kursun (Pb) EPA 200.7 <002 mg/L 2,0mg/L
pH (< SM 4500 H' B 7,79 6-9
Renk SM 2120 C 134,68 Pt-Co 280,0 Pt-Co
Siilfat (SO57) SM 4500 SO, * E 896,10 mg/L 1500,0 mg/L
Toplam Fosfor SM 3030 K, EPA 200.7 0.234 mg/L 2,0 mg/L
Toplam Kjeldahl Azotu SM 4500 Norg B 11,76 mg/L 20,0 mg/L
Toplam Krom SM 3030 K, EPA 200.7 <0,01 mg/L 2,0 mg/L
Toplam Siyaniir SM 4500 CNC, E <0,03 mg/L 1,0 mg/L
Yag ve Gres SM 5520 B 11,60 mg/L 20,0 mg/L
| (a: Cevre Analizleri On Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi Kapsami digindaki parametreler. )
(b: TURKAK 'tan akredite degildir.)
(c: Numuneyi alan kurum tarafindan yerinde 6l¢iilen parametreler.)
(d: Isbirlikei laboratuvara yaptirilan parametrelerdir.)
(e; Tageron laboratuvara yaptirilan parametrelerdir.)
* Birden fazla tablo karsilastirmasi yapildiginda siitun arttirtlir veya ayri tablolarda gosterilir.
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