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Rapor No : 210999 Rapor Tarihi: 26.07.2021
Report No Report Date

Miigterinin Adi/ Adresi
Customer Name / Address

Numune Alinan Yerin Adi /Adresi
Sample Retrieved Place / Address

: DENIZLI ORGANIZE SANAYI BOLGESI

Yasar Ozcan Cd. No:1, 20330 Denizli Osb/Honaz/Denizli

: DENIZLI ORGANIZE SANAYI BOLGESI

Yasar Ozcan Cd. No:1, 20330 Denizli Osb/Honaz/Denizli

Analiz Amaci/ Numunenin Cinsi
Purpose of Analysis / Sample Type

: Ozel Talep / igme Suyu

Numuneyi Alan : MEGALAB MUH. LAB. HiZM. LTD. STi.

Sample Retriever

Numunenin Alindigi Nokta / Koordinatlar
Sample Retrieve Location / Coordinates

:OSB Sebeke /- | -

Numune Alinma Tarihi / Saati :13.07.2021 13:00

Sample Retrieve Date / Time

Numune Alma Standarti/ Yontemi :-/Anlik Numune

Sample Retrieve Standart / Method

Numuneye Uygulanan islem : Soguk Zincir / Korumasiz

Chemicals Applied to Sample

Numunenin Miktari / Ambalaji / Miihiir No :3L/
Sample Amount / Package / Seal No

ilgili Mevzuat / Tablo No : Kullanma Suyu Paket, Kullanma Suyu illave Parametreler

Legislation / Table No

Agiklamalar!
Description

Numune Kabul Tarihi / Saati :13.07.2021 16:30

Sample Accept Date / Time

Analize Baglama / Bitig Tarihi :13.07.2021/17.07.2021

Analys's Start / Complete Date

Deney laboratuvari olarak faaliyet gésteren Megalab Miih. Tic. Ltd. Sti, TURKAK'tan AB-0707-T dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardina gére
akredite edilmigtir.

Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarnin taninirhigi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile gok tarafli Anlasma ve Uluslararasi Laboratuvar
Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma antlasmasi imzalamistir

Deney ve/veya Olgiim sonuglari, genisletiimis dlgiim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda

verilmistir.
Miihiir Tarih Laboratuvar Sorumlusu Laboratuvar Miidiirii
Seal Date Laboratory Responsible Technical Manager
26.07.2021
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Ulkii Ulken

Bu rapor, laboratuarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip cogaltlamaz. Bu rapor 5070 sayili kanununa gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir. imzasiz ve
karekodsuz raporlar gegersizdir. Karekodu okutup raporu dogrulatmak bu raporun sunuldugu kurumun sorumlulugundadir.Sonuglar sadece deneyi yapilan numuneye aittir.
Bakanlik logosu olmayan raporlar gevre mevzuatina iliskin resmi iglemlerde kullanilamaz.
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Kullanma Suyu Paket

Parametre Analiz Sonucu Sinir Deger Analiz Metodu
Anlik Numune

Amonyum (mg/l) <0,06 0,5 SM 4500-NHs F~

iletkenlik (us/cm) 630 2500 SM2510 B

pH 8,84 6,5-9,5 TSEN ISO 10523"

Enterekok (Fekal Streptokok) (CFU/100 0 0 TSEN ISO 7889-2"

ml)

Toplam Koliform (CFU/100 ml) 0 0 TS EN IS0 9308-1"

Koku Uygun Tuketicilerce kabul edilebilir ve Organoleptik
herhangi bir anormal degisim yok.

Renk Uygun Tuketicilerce kabul edilebilir ve Organoleptik
herhangi bir anormal degisim yok.

Bulaniklik Uygun Tuketicilerce kabul edilebilir ve Organoleptik
herhangi bir anormal degigim yok.

E.COLI (CFU/100 ml) 0 0 TSEN IS0 9308-1"

Kullanma Suyu ilave Parametreler
. Sinir Deger .
Parametre Analiz Sonucu Analiz Metodu
Anlik Numune
Toplam Sertlik (mg/l) 144 - SM 2340 CA
Kursun (mg/l) <0,005 0,01 EPA200.7"

"*" Akreditasyon ve Bakanlik Yeterlilik Belgesi kapsamindaki deney metotlaridir.

"Y" Sadece Bakanlik Yeterlik Belgesi kapsamindaki deney metotlaridir.

"A" Akreditasyon Belgesi kapsamindaki deney metotlaridir.

"**" Tedarik¢i s6zlesmesi kapsaminda Akredite ve Yeterlilik Belgesi olan laboratuvara yaptirilan deneylerdir.

Numuneler, TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi-Numune Alma-Bélim 3: “Numunelerin Muhafaza ve Tasima Kurallar1” gergevesinde max. 10 is glin saklanir.

"1" Uygulanabilir/gerekli oldugu durumlarda ¢evre sartlari, feragat beyani, metottan sapmalar, géris ve yorumlar burada agiklanir.

Bu Numune, analizi yapilmis olan parametreler acisindan insani Tiiketim Amagh Sular Hakkinda Yénetmelikteki sinir degerlere gére uygundur.

Bu rapor, laboratuarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. imzasiz ve miihirsiiz raporlar gegersizdir. Sonuglar sadece deneyi yapilan
numuneye aittir. Bakanlik logosu olmayan raporlar gevre mevzuatina iliskin resmi igslemlerde kullanilamaz.
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