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Miisterinin Ady/Adresi DENIZLI 0.8.B. MUDURLUGU ATIKSU ARITMA TES@SI
Customer Name/Address Organize Sanayi Bolgesi Cevre Cad. No:4 Honaz / DENIZLI
Numunenin Tiirii/Alms Sekli ve Amaci Atiksu - Kontrol
Sample Type/Sampling Method and Purpose 2 Saatlik Kompozit ( TS I1SO 5667-10 ve TL.09/001 talimatina gore)
ovicnen B Al Lo/ Kourdinatiar Atiksu Antma Tesisi Cilas1 / 37.80472 - 29.22397
Sampling Place / Coordinates
Numunenin Sektori/Alt Sektir SKKY Tablo 19 Kangik Endiistrivel Atk Sularin Alici Ortama Desarj Standartlan (Balik
Sample Sector/Sub-Sector Biyodeneyi (ZSF) harig)
Numuneyi Alan Kisi / Kurum Numune, GOMUSSU A.$. CEVRE LABORATUVARI Numune Alm Yetkilisi [brahim ERBAY
Sampler / Sampler Institution tarafindan almnugtir.
Numunenin Alindigi Tarih ve Saat
The Date of Sampling 10.07.2020 14.00 - 16.00

Numuneye Uygulanan islemler/Ambalaj
Durumu(Koruma,Miihiir,Etiket)
Processes Applied to Sample Packaging Status(Sample

Soguk Zincir + Kimyasal Koruma
Miihiirli (GUMUSSU009240 GUMUISSU009242)

Protection,Seal,Label) T
Numune Kabmin Cinsi/Numune Miktar (TL.09/003 Numune Tagima Muhafaza ve Imha talimatina gore koruma yapilmigtir.)
Type of Sample Vessel/Amount of Sample PE (~0.25L) / PE-HD (~0,25L) / PE (~1, 0L) / A.PE (~1,0L) / A.Cam (~1,0%4L)

Numunenin Kabul Edildigi Tarih ve Saat

The Date of Receipt of Test Item R

Numuneyi Teslim Eden

Deliverer of Sample o EREAY

Aciklamalar Ekler: Teklif, Fatura (Fatura No: GLF2020000000174), Dekont
Remarks ~Uygunluk Beyaninin degerlendirilmesi yetkili mercilere birakilmgtir,
Deneyin Yapildigs Tarih

Date of Test 10.07.2020-15.07.2020

Raporun Sayfa Sayisi >

Number of Pages of the Report 3 Seyfa+3 EK

Deney laboratuvar olarak faaliyet gisteren Giimiigsu Aritma Tesisleri San. ve Tic A.S., TURKAK'tan AB-0249-T ile TS EN ISO IEC 17025 standardina giire akredite edilmigtir.
Gimigsu Aritma Tesisleri San. ve Tic A.S. aceredited by TURKAK under registration number AB-0249-T for TS EN 1SO IEC 17025 as test laboratory”

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlariin tammrh@ konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA} ile Cok Tarafl Anlasma ve Uluslararas: Laboratuvar Akreditasyon Birligi
(TLAC) ile karsihkh t 1 i lamugtir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation
{ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve fveya ilgiim sonuglary, genigletilmis dlgiim belirsizlikleri ( olmas: halinde ) ve deney metotlar: bu raporun tamamlayie: kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The test and/or measurement results, the uncertainties ( if applicable ) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.
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DENEY RAPORU
Sayia o TEST REPORT
SINIR
ANALIZI YAPILAN VONTEM BULUNAN DEGERLER
PARAMETRELER m DEGER Limiting Values
Analyzed Parameters Found Value SKKY Tablo 19
2 Saatlik Kompozit
Askida Kati Madde SM 2540 D 56,000 mg/L 200,00 mg/L.
Bakir (Cu) EPA 200.7 0,024 mg/L. 3,00 mg/L
Cinko (Zn) EPA 200.7 0,121 mg/L 5,00 mg/L
Demir (Fe) EPA 200.7 0,099 mg/L. 10,00 mg/LL
Florur (F) SM 4110 B 1,151 mg/L. 15,00 mg/L
Kadmiyum (Cd) EPA 200.7 <0,010 mg/LL 0,10 mg/L
Kimyasal Oksijen Thtiyaci SM 5220 B 271,080 mg/L. 400,00 mg/L
Krom (Cr'%) SM 3500 Cr B < 0,050 mg/L 0,50 mg/L,
Kursun (Pb) EPA 200.7 0,040 mg/L. 2,00 mg/L
pH ©) SM 4500 H' B 7.960 6,00- 9,00
Renk SM2120C 251,620 Pt-Co 280,00 Pt-Co
Stilfat (S042) SM 4500 SO, 2 E 994,560 mg/L 1500,00 mg/L
Toplam Fosfor (P) SM 3030 K, EPA 200.7 0,442 mg/L. 2,00 mg/L
Toplam Kjeldahl Azotu SM 4500 Norg B 11,760 mg/L. 20,00 mg/L.
Toplam Siyaniir SM 4500 CN C, E <0,030 mg/L 1,00 mg/L.
Yag ve Gres SM 5520B 13,600 mg/L 20,00 mg/L.
Toplam Krom (Cr) SM 3030 K, EPA 200.7 0,011 mg/L 2,00 mg/L
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DENEY RAPORU
Sayfa 3/3 TEST REPORT

Aciklamalar:

a; Cevre Olgiim ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsami digindaki parametreler.
b: TURKAK 'tan akredite degildir.

¢; Numuneyi alan kurum tarafindan yerinde dlgillen parametreler.,

d; Ibirlikgi laboratuvara yaptilan parametreler.

¢. Taseron laboratuvara yaptirilan parametreler.

*Tablo, satir ve siitun sayis1 degistirilebilir.

-Metod Agiklamalari; EPA: Environmental Protection Agency, SM: Standard Methods, TS: Tiirk Standartlar,, EN: European Norm,

[SO: International Organization for Standardization, Isletme I¢i Metod - 1: Giimiigsu Artma Tesisleri San.ve Tic.A.S.Laboratuvar Metodu
- Attksw/Su Sicakligi: 33.10 ° C fletkenlik: 11420.00 uS/em Coézimmils Oksijen: - mg/L

-Ortam Kosullari; Laboratuvar sicaklige: 23 £ 2 °C, ZSF: 20+ 1 °C, BOL: 20+ 3 °C

-Hava Kogullari; Hava Sicakligr: 35.60 © C. Hava Durumu: Agik
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